LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
UNITE HYDROLOGIE

RAPPORT D'ANALYSES N° 231113059

Dossier n® : OMAIRVILBA-20231108-4278

Echantillon n°® ;: 20231108-14671
Produit : Eau

Agréé par les Ministéres chargés de la Santé

et de I'Environnement

COURRIER RECU

27 NOV. 2023
VILLEBAROCU

LOIR&CHER

Notre département

Mairie de Villebarou

9 Rue Maurice Pasquier

Page: 1 41000  VILLEBAROU
Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement CTM - Villebarou
Heure de réception 11:15 Localisation exacte vestiaire
Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du résean (purge ss désinf.)
Heure de prélevement 11:00 Méthode de prélevement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Douche
Type d'eau Eau chaude sanitaire
Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023
ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 58.8 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 U.F.C/L NF T 90-431
® dont Legionella pneumophila <10 U.F.C/L NF T 90-431
Commentaire : Legionella non détectées
® ffé?&éiagi?éf:#ﬁn?gﬁﬂff targr?:port nest pas assl?rg r';;elss bt  los # I'échantiflon ne sont pas de sa bilits. Les a Péchantilion 131 qu'il a 6t6 reg
Si I'un des paramaétres analysés est rendu hors alors la jon n'est pas couverte par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'assai n' est autorisée que sous sa forme intégrale. II comporte ag
des pour les seuls essais couverts par V'accréditation.

L'accréditation par le COFRAC atteste ur dela

Ce rapport d'analyse na canceme que les objets soumis & I'sssai.

Les commentaires sont sous |a seule responsabilité du laboratoire

Les incertitudes, disponibles sur demande, ne sont pas prises en compte dans les

page(s).

Date d'édition: 23/11/23

ité qui psuvent sur le rapport.

Destinataires : Mairie de Villebarou

Le Directeur Technique L' Adjoint au Directeur

W,M VRE
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/
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES Agréé par les Ministéres chargés de la Santé

UNITE HYDROLOGIE

et de I'Environnement

COURRIER RECU

B s
: 27 WOV, 2023

VILLEBAROU

RAPPORT D'ANALYSES N° 231113058

Dossier n° ; OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n° : 20231108-14670
Produit : Eau

9 Rue Maurice Pasquier

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Tennis - Villebarou

Heure de réception 11:15 Localisation exacte Vestiaire

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseau (purge ss désinf’)
Heure de prélévement 10:50 Méthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Douche

Type d'eau Eau mitigée sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 37.2 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 U.F.C/L NF T 90-431
@® dont Legionella pneumophila <10 UF.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

(® Essai réalisé sous accréditation. *Données client
Lorsque Je préldvemaent etfou le transport n'est pas assuré par e lab ire, les istiq iées & 'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent & 'échantillon te) qu'il a été reg
Si l'un des paramétres analysés est rendu hors itation, alors la ion n'sst pas couverte par I'accréditation.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 1l comporte 1 page(s).
L'accréditation par le COFRAC atteste uniqg) dela pé des | ires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. .
Date d'édition :  23/11/23

Ce rapport d'analyse ne concemne que les objets soumis 2 l'essai.
Les commentairss sont sous la seuls responsabilité du laboratoire
Lesi i isporii sur ne sont pas prises en compte dans les ions de conformité qui peuvent sur le rapport.

Destinataires : Mairie de Villebarou Le Directeur Techfiique L'Adjoint au Directeur
M. R.VAIVRE
/,_.-}' _/:w—-f"? §
( S A corrac Accréditation
NS / N° 10832
U / &goésxblem

www.cofrac. fr
ESSALS

4, rue Louis-Bodin - 41000 BLOIS - T. 02 54 55 74 40 - Mail : sec.laboratoire@departement41.fr
bureaux ouverts au public du Lundi au Vendredi de 9h00-12h30 et de 13h30-17h30



LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES Agréé par les Ministéres chargés de la Santé

UNITE HYDROLOGIE

et de I'Environnement

COURRIER RECU
LOIR&CHER -

Notre département

RAPPORT D'ANALYSESN° 231113057 VILLEBAROU

Dossier n° : OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n° : 20231108-14669

. 9 Rue Maurice Pasquier
Produit : Eau

Page: |1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Stade - Villebarou

Heure de réception 11:15 Localisation exacte vestiaire

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de prélévement 10:40 Méthode de prélévement arrét¢ 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Douche

Type d'eau Eau mitigée sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 37.2 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 UF.CL NF T 90-431
@ dont Legionella pneumophila <10 UF.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

(%) Essai réalisé sous accréditation. "Données client.
Lorsque le préldvement st/ou le transport n'est pas assuré parle , les isti i6 a I'échantillon ne sont pas de sa ilits. Les i & l'échantillon te! qu'il a ét6 reg
Sif'un des paramétres analysés est rendu hors alors la ion n'est pas par |
La reprodugtion de ce rapport d'essai n' sﬂ autorisée que sous sa forme intégrale. I! camporte 1 page(s).
L'accréditation par le COFRAC atteste dela des pour es seuls essais couverts par I'accréditation. S, qase
Ce rapport d'analyse ne conceme que les objets soumis 3 lessal. Date d'CdlthIl : 23/ 11723
Les commentaires sont sous la ssule responsabilité du laboratoire

Les incertitudes, disponibles sur demande, ne sont pas prises en compte dans les ions de ité qui peuvent sur le rapport.

Destinataires : Mairie de Villebarou Le Dlrectelu echmque L'Adjoint au Directeur
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N° 1-0832

Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAILS

4, rue Louis-Bodin - 41000 BLOIS - T. 02 54 55 74 40 - Mail : sec.laboratoire@departement41.fr
bureaux ouverts au public du Lundi au Vendredi de 9h00-12h30 et de 13h30-17h30




LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES Agréé par les Ministéres chargés de la Santé

UNITE HYDROLOGIE

et de I'Environnement

COURRIER RECU

',:°"3&C"'ER | 27 NOV. 2023
otre départernent L
VILLEBAROU

RAPPORT D'ANALYSES N° 231113056

Dossiern°® : OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n® ; 20231108-14668
9 Rue Maurice Pasquier

Produit : Eau
Page: 1 41000  VILLEBAROU
Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Stade - Villebarou
Heure de réception 11:15 Localisation exacte vestiaire dessous salle des fétes
Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de prélévement 10:30 Méthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Douche
Type d'eau Eau mitigée sanitaire
Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Parameétres de terrain
® Température 35.0 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 UF.C/L NF T 90-431
® dont Legionella pneumophila <10 U.F.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

@ Essai réalisé sous accréditation. “Données client
Lorsque le prélévement et/ou le transport n'sst pas assuré par le lab , les isti ot a l‘échanﬁllon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent & I'échantillon tel qu'il a 66 reg

Si I'un des paramétres analysés est rendu hors accréditation, alors ta tusion n'est pa: par |

La seproductian de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il cumpons 1 page(s).

L'accréditation par fe COFRAC atteste unil dela pé des lab ires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. y 4e,e

Ce rappart d'analyse ne conceme que les objets soumis 2 'essai. Date d'édition : 23/1 1/23

Les wmmentalrss sont sous la seule responsabilité du iaboratoire

Lesi d ibles sur d ne sont pas prises en compte dans les ions de ité qui peuvent sur is rapport.

Destinataires : Mairie de Villebarou

L'Adjoint au Directeur

‘Ofrﬂ‘ Accréditation
N° 1-0832
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Agréé par les Ministéres chargés de fa Santé

et de I'Environnement COURR'ER RECU
27 NOV. 2023

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
UNITE HYDROLOGIE

LOIRSCHER “VILLEBAROU

RAPPORT D'ANALYSES N° 231113055

Dossiern®:  OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n° : 20231108-14667

. 9 Rue Maurice Pasquier
Produit : Eau

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Salle des fétes - Villebarou

Heure de réception 11:15 Localisation exacte cuisine

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de prélevement 10:20 Méthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Robinet

Type d'ean Eau chaude sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 51.9 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
@® Legionella <10 UF.CL NF T 90-431
@ dont Legionella pneumophila <10 U.F.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

@ Essai réalisé sous accréditation. *Données client

Lorsque ie préldvement et/ou le transport n'est pas assuré par !s [ab les isti 6 é I'échamillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'apptiquent 2 i'échantillon tel qu'il a 6té reg
Si l'un des paramétres analysés est rendu hors éditation, ators la ion n'est pas par {'ac
La reproduction de ce rapport d'sssai n'est autorisés que sous sa forme mtégrala 1l comporte 1 page(s).
L'accréditation par le COFRAC atteste uni dela p des ires pour les seuls essais couverts par Yaccréditation. s qe,e
Ca rapport d'analyse ne concame que les objets soumis a lessai. Date d'édition: 23/11/23
Les mmmentalres sont sous la seuls responsabilité du taboratoire
Les i i P sur d de, ne sont pas prises en compte dans les ions da ité qui peuvent sur le rapport.
Destinataires : Mairie de Villebarou Le Directeur Te ique L'Adjoint au Directeur
M. R VATV
& ‘O'ru‘ Accréditation
\ L," N° 1-0832
( e Portée
N~/ disponible sur

www.cofrac.fr
ESSAIS

4, rue Louis-Bodin - 41000 BLOIS - T. 02 54 55 74 40 - Mail : sec.laboratoire@departement41.fr
bureaux ouverts au public du Lundi au Vendredi de 9h00-12h30 et de 13h30-17h30



LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES Agréé par les Ministéres chargés de la Santé

UNITE HYDROLOGIE

et de I'Environnement

COURRIER RECU
LOIR&CHER { 27 NOV. 2023

Notre département

RAPPORT D'ANALYSES N° 231113054 VILLEBAROU

Dossiern®:  OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n° : 20231108-14666

] 9 Rue Maurice Pasquier
Produit : Fau

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Ecole maternelle - Villebarou
Heure de réception 11:15 Localisation exacte sanitaire petite section

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de prélévement 10:10 Méthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Préleve par C. Contreau sous accréditation COFRAC Douche

Type d'eau Eau chaude sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 58.0 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 U.F.C/L NF T 90-431
® dont Legionella pneumophila <10 , U.EC/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

(®) Essai réalisé sous accréditation. *Données client

Lorsqus le préldvement etfou te transport n'est pas asuré parle ire, les isti i& a I'échantillon ne sont pas de sa responsabllité. Les résultats s'appliquent & M'schantilion tel qu'ii a été reg
Si l'un des paramatres analysés est rendu hors alors la ion n'ast pas parf
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 1 e(s).
L'accréditation par le COFRAC atteste uniquement de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par 'accréditation. Tt
Ca rappoit d'analyse ne conceme qus les objets soumis & l'essai. Date d'édition : 23/1 1/23
Les commentaires sont sous la seule responsabilité du faboratoire
Les incertitudes, disponibles sur demande, ne sont pas prises en compte dans les ions de ité qui peuvent sur le rapport.
Destinataires : Mairie de Villebarou Le Directeur Technique L'Adjoint au Directeur
M. RVATVRE
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4 ‘O'IG‘ Accréditation
\ /- N° 1-0832
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ESSAIS
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
UNITE HYDROLOGIE

RAPPORT D'ANALYSESN° 231113053

Dossier n° : OMAIRVILBA-20231108-4278

Echantillon n° : 20231108-14665
Produit : Eau

Agreé par les Ministéres chargés de /a Santé

etde I’EnvironnemngU R R l E R R E C U

27 NOV. 2023
VILLEBAROU

LOIR&CHER

Notre département

Mairie de Villebarou

9 Rue Maurice Pasquier

Page: 1 41000  VILLEBAROU
Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Ecole maternelle - Villebarou
Heure de réception 11:15 Localisation exacte cuisine salle des instituteurs
Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maftrise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de préléevement 10:05 Méthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Robinet
Type d'eau Eau chaude sanitaire
Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Parameétres de terrain
® Température 59.0 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 UF.C/L NF T 90-431
® dont Legionella pneumophila <10 U.F.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

(%) Essai réalisé sous accréditation. *Données client

Lorsque |e préldvement et/ou le transpost n'est pas assuré par le
51 I'un des paramétres analysés est rendu hors ion, alors la

L'accréditation par le COFRAC atteste uni defa
Ca rapport d'analyse ne conceme quae les objets saumis 2 I'essai.
Les oommentalrss sont sous la seule responsabilité du faboratoire

ne sont pas prises en compte dans les

es
n'sst pas couverte par 'accréditation.
La reproduction de ce rapport d'essai n'sst auterisée que sous sa forme intégrale. II comporte ge(s).

des pour les seuls essais couverts par I'accréditation.

& '6chantilion ne sont pas de sa ilité. Les 4 ('échantillon te! qu'il a 6t6 reg

Date d'édition : 23/11/23

sur le rapport.

Lesil i sur

Destinataires : Mairie de Villebarou

ité qui peuvent app

Le Directeur Technique L'Adjoint au Directeur
M. R.VAIVRE
el
= - :_z' / ‘Ofru‘ Accréditation
v Ne 1-0832
‘{/’_’ e Portée
i disponible sur

www.cofrac.fr

ESSAILS
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Agréé par les Ministéres chargés de la Santé

et de I’Environnemé;@‘_ou RR IER REC U
|27 Wy, 203

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
UNITE HYDROLOGIE

LOIR&CHER
Notre département ‘J“_LEBAROU

RAPPORT D'ANALYSES N° 231113052

Dossiern®:  OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n® : 20231108-14664

. 9 Rue Maurice Pasquier
Produit : Eau

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement cantine scolaire- Villebarou

Heure de réception 11:15 Localisation exacte douchette plonge

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélevement Maitrise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de prélevement 09:55 Mcéthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Préleve par C. Contreau sous accréditation COFRAC Robinet avec douchette

Type d'eau Eau chaude sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 49.8 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
@® Legionella <10 UF.C/L NF T 90-431
@ dont Legionella pneumophila <10 U.F.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

@ Essai réalisé sous accréditation. *Données client
Lorsquas le préldvement etiou le transport n'est pas assuré parle Ios ¢ isti i a Iéchanmlon ne sont pas de sa ilité. Les i & 'échantillon tel qu'il a été reg
Sl I'un des paramétres analysés ast rendu hors alors la ion n'est pas parl !
La reproduction de cs rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrate. Il comporte 1 Page(s)
L'accréditation par le COFRAC atteste uni dela des pour les seuls essais couverts par I'accréditation. Ve aies
Ce rapport d'analyse ne conceme que les objets soumis 2 Pessai. Date d'édition : 23/11/23
Les commentaires sont sous la ssule responsabilité du laboratoire
Lesi i , i i sur ne sont pas prises en compte dans les i de ité qui peuvent sur le rapport.

Le Directeur Technique L'Adjoint au Directeur
MR AIVRE
“’”/’”? Ofrac . sin

Destinataires : Mairie de Villebarou

N° 1-0832
gios;éebl
omble sur
www.cofrac.fr
ESSAILS

4, rue Louis-Bodin - 41000 BLOIS - T. 02 54 55 74 40 - Mail : sec.laboratoire@departement41.fr
bureaux ouverts au public du Lundi au Vendredi de 9h00-12h30 et de 13h30-17h30



Agréé par les Ministéres chargés de Ja Santé

of de Environnement )| | RRIER REC U
2.7 NV, 2023

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
UNITE HYDROLOGIE

LOIR&CHER
Notre départermnent VILLE BAROU

RAPPORT D'ANALYSESN° 231113051

Dossier n° : OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n° : 20231108-14663
Produit : Eau

9 Rue Maurice Pasquier

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Cantine scolaire - Villebarou

Heure de réception 11:15 Localisation exacte vestiaire du personnel

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseau (purge ss désinf’)
Heure de prélévement 09:45 Méthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Douche

Type d'eau Eau chaude sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 60.0 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 U.F.C/L NF T 90-431
(® dont Legionella pneumophila <10 UF.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

(®) Essai réalisé sous accréditation. *Données client

Lorsque le prélévement etiou le transport n'ast pas assuré par le lab ctéristiqy iées & I'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent & I'échantilion tel qu'il a 6té reg
Si Fun des paraméires analysés sst rendu hors itation, alors la ion n'est pas couverte par I'accréditation.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrals. 1l comporte 1 page(s).
L'accréditation par le COFRAC attests uni dela p des labaratoires pour les seuls essals couverts par I'accréditation. y ogea
Ce rapport d’analyse ne concaeme que les objets soumis a I'essai. Date d'édition: 23/11/23
Les commentaires sont sous la seule responsabilité du laboratoire
Lesii i i sur ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité qui peuvent sur le rapport.
Destinataires : Mairie de Villebarou Le Directeur Technique L'Adjoint au Directeur
M.R. \@WRE
s \ 7
/,// -
{ F 4
ey .-
e cofrac . aion
- i : N° 1-0832
() dsponit
7 nible sur
-/ www.cofrac.fr
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Agréé par fes Ministé?e@"a&ﬂ Rl&ﬁe RE C U

et de I'Environnemeft
2 7 NOV. 2023
LOIR&CHER VILLEBAROU

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
UNITE HYDROLOGIE

Notre départerment

RAPPORT D'ANALYSES N° 231113050

Dossiern®:  OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n° : 20231108-14662
Produit ;: Eau

9 Rue Maurice Pasquier

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Maison de I'enfance - Villebarou
Heure de réception 11:15 Localisation exacte bureau périscolaire

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de prélévement 09:35 Méthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Douche

Type d'eau Eau chaude sanitaire

Début d'analyses laboratoire ; 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 37.0 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 U.F.C/L NF T 90-431
@® dont Legionella pneumophila <10 U.F.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

@ Essai réalisé sous accréditation. *Données client
Lorsqua le prélévement et/ou te transport n'est pas assuré par la lat les car isti ibes & ['6chartillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent & I'échantillon tel quil a 6té reg

Si 'un des paramétres analysés st rendu hors ion, alors la Jusion nest p: par |
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme |ntégrale [} uumporte 1

page(s).
L'accréditation par le COFRAC atteste uniq dela P des lab ires pour Ies seuls sssais couverts par I'accréditation. T
Ce rapport d'analyse ne concerns que les objets soumis a Passai. Date d'édition : 23/1 123
Les commernalrss sont sous la ssule responsabilité du laboratoire
Les incertitud ponibles sur d ds, ne sont pas prises en compte dans les ions de ité qui peuvent sur le rapport.

Destinataires : Mairie de Villebarou Le Directeur T&€hnique L'Adjoint au Directeur

M, RVAVRE —>
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Agréé par les Ministéres chargés de la Santé

st do fEmionnement~ 1 JRRIER RECU
27 MOV, 2003

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
UNITE HYDROLOGIE

LOIR&CHER
Notre département VILLEBAROU

RAPPORT D'ANALYSES N° 231113049

Dossiern® : OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n° : 20231108-14661

. 9 Rue Maurice Pasquier
Produit : Eau

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Maison de l'enfance - Villebarou
Heure de réception 11:15 Localisation exacte lingerie

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseaun (purge ss désinf.)
Heure de prélévement 09:30 Méthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Robinet

Type d'eau Eau chaude sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 43.3 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 UF.C/L NF T 90-431
® dont Legionella pneumophila <10 UF.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

(&) Essai réalisé sous accréditation. *Données client :

Lorsqus le prélévement et/ou ie transport n'est pas assuré par le iy ides & I'échantillon ne sont pas de sa ilits. Les i 1t & féchantillon te} qu'il a été reg

Sit'un des paramétres analysés est rendu hors itation, alors la conclusion n'est pas rte par I' ditati
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 1l comporte 1 page(s).
L'accréditation par le COFRAC atteste dela des ires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. P
Ce rappoit d'analyse ne conceme que les objets soumis & lessai. Date d'edltloﬂ v 23/1 1/23
Les commentaires sont sous Ja seule responsabilité du laboratoira
Lesir i lisponi sur na sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité qui peuvend apparaftre sur le rapport.

Destinataires : Mairie de Villebarou Le Dlrectem}tfgmque L'Adjoint au Directeur

M. “AIVRE
=
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4, rue Louis-Bodin - 41000 BLOIS - T. 02 54 55 74 40 - Mail : sec.laboratoire@departement41.fr
bureaux ouverts au public du Lundi au Vendredi de 9h00-12h30 et de 13h30-17h30



Agréé parles Ministérers_ cg%?eBkEtR RE C U

shde fSavionneHme 217 NOV. 2023
VILLEBARGU

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
UNITE HYDROLOGIE

LOIR&CHER

Notre département

RAPPORT D'ANALYSESN° 231113048

Dossier n® : OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n° : 20231108-14660
Produit ;: Eau

9 Rue Maurice Pasquier

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Ecole primaire - Villebarou

Heure de réception 11:15 Localisation exacte Salle des instituteurs

Date de prélevement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de prélévement 09:25 Méthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Robinet

Type d'eau Eau chaude sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 62.7 °C Meéthode interne
Analyses bactériologiques
@® Legionella <10 UF.C/L NF T 90-431
@ dont Legionella pneumophita <10 UF.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

(A Essai réalisé sous accréditation. *Données client

Lorsque le prélévement et/ou le transport mest pas assuré parle les istige i  |'échantilion ne sont pas de sa resp ilits. Les s i & 'échantilion tef qu'il a &t reg
Si l'un des paramétres analysés est rendu hars ators la ion n'sst pas parl itati
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comports 1 page(s).
L'accréditation par fe COFRAC atteste uni dela b des |, ires pour les seuls essais couverts par 'accréditation. . oge.n
Date d'édition : 23/11/23

Ce rapport d'analyse ne concems que les objets soumis 2 |'essai.
Les cammentaires sont sous la seule responsabilité du laboratoire
Les incertitudes, disponibles sur demande, ne sont pas prises en compte dans les ions de formité qui peuvent

Destinataires : Mairie de Villebarou

L'Adjoint au Directeur

cofrac ..o
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
UNITE HYDROLOGIE

Agréé par les Mm@é@sﬁfﬁﬁ‘rﬁﬁarﬁE C U

et de I'Environnement

27 NOV 2023
LOIR&CHER VILLEBAROU

Notre département

RAPPORT D'ANALYSES N° 231113047

Dossier n° : OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n° : 20231108-14659
Produit : Eau

9 Rue Maurice Pasquier

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Ecole primaire - Villebarou

Heure de réception 11:15 Localisation exacte Local ménage

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de prélévement 09:20 Méthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Robinet

Type d'eau Eau chaude sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 344 °C Meéthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 U.F.C/L NF T 90-431
® dont Legionella pneumophila <10 U.F.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

(A) Essai réalisé sous accréditation. *Données dlient
Lorsque le préldvement et/ou le transport n'ast pas assuré parle , les isti iées A I'échantillon ne sont pas de sa ifits. Les i t & 'échantilion tel qu'it a été reg
Si {un des paramatres analysés est rendu hors. alors la ion n'est pas par itati
La reproduction de ca rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 1l comporte 1 page(s).
L'accréditation par le COFRAC attests uni: de la P des pour les seuls essais couverts par |'accréditation. r 40,0
Date d'édition : 23/11/23

Ce rapport d'analyse ne concerns que les objsts soumis & l'essai.
Les commentaires sont sous Ja seule responsabilité du laboratoire

Les incertitudes, disponibles sur demands, ns sont pas prises sn compte dans les ions de ité qui peuvent app: sur le rapport.

Le Directem?d'mique L'Adjoint au Directeur

}2& IVRE

Destinataires ;: Mairie de Villebarou

‘Ofru‘ Accréditation
Ne 1-0832
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disponible sur
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES Agréé par les Ministéres chargés de la Santé

UNITE HYDROLOGIE

et de I'Environnement

COURRIER RECU

LOIRECHER 27 N0V 2023
Notre département
VILLEBAROU

RAPPORT D'ANALYSESN° 231113046

Dossier n® : OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n® : 20231108-14658
Produit : Eau

9 Rue Maurice Pasquier

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Mairie - Viilebarou

Heure de réception 11:15 Localisation exacte cuising RDC

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de prélévement 09:15 Meéthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Robinet

Type d’eau Eau chaude sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 58.4 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 U.F.C/L NF T 90-431
® dont Legionella pneumophila <10 U.F.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

(%) Essai réalisé sous accréditation. *Données client
Lorsque le prélévement et/ou le transport n'est pas assuré par la iss istiques it é I'échanﬁllon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent a I'échantilion te! qu'il a été reg

Si 'un des paramétres analysés est rendu hors ion, alors la lusion n'est pas par |

La reproduction de ce rapport d’essal n'est autorisée que sous sa ferme intégrale. |l comporte 1 page(s).

L'accréditation par e COFRAC atieste uni dela 5 des tab pour les seuls essals couverts par I'accréditation. D

Ce rapport d'analyse ne concerna qua les objets soumis & I'essal. Date d'édition: 23/1 1/23

Les commentalres sont sous la seule responsabilité du laboratoire

Les incartitud i i sur ne sont pas prises en compte dans les dé ions de conformité qui peuvert app sur le rapport.

Destinataires : Mairie de Villebarou Le Directeur Iﬁhmque L'Adjoint au Directeur
MR G AIVRE
—
‘Ofru‘ Accréditation

N° 1-0832
Portée
disponible sur

www.cofrac.fr

ESSAIS

4, rue Louis-Bodin - 41000 BLOIS - T. 02 54 55 74 40 - Mail : sec.laboratoire@departement41.fr
bureaux ouverts au public du Lundi au Vendredi de 9h00-12h30 et de 13h30-17h30



LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES - Agree par les Ministéres chargés de la Santé

-

et de I'Environnement

COURRIER RECU

UNITE HYDROLOGIE

LOIR&CHER 27 NOV. 2023
VILLEBAROU

RAPPORT D'ANALYSES N° 231113045

Dossier n° : OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n° : 20231108-14657

. 9 Rue Maurice Pasquier
Produit : Eau

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélévement Mairie - Villebarou

Heure de réception 11:15 Localisation exacte ler étage - salle de pause

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maitrise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de prelévement 09:10 Méthode de prélévement arréte 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Robinet

Type d'eau Eau chaude sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
@ Température 58.0 °C M¢éthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 U.F.C/L NF T 90-431
@ dont Legionella pneumophila <10 UF.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

(A) Essai réalisé sous accréditation. *Données client
Lorsque le préldvement etfou le transport n'est pas assuré parle i iées 4 'échantilion ne sont pas de sa resp ilité. Las s'appli 4 I'échantilion tel qu'il a été reg
Si l'un des paramétres analysés est rendu hars itation, alors la ion n'est pas par I ditati
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forma intégrale. 1l comporte 1 page(s).
L'accréditation par ie COFRAC atteste dela des ires pour les seuls essais couverts par laccréditation. e
Ca rapport d'analyse na conceme que les objets soumis & F'essai. Date d'édition : 23/11/23

Les commentaires sont sous ia seule responsabilité du laboratoire
Les F i i sur ne sont pas prises en compts dans les dédarations de conformité qui peuvent apparaitre sur le rapport.

Destinataires : Mairie de Villebarou L'Adjoint au Directeur

‘Ofrﬂ‘ Accréditation

N° 1-0832

onible sur
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES Agréé par les Ministéres chargés de la Santé

UNITE HYDROLOGIE

et de I'Environnement

COURRIER RECU
LOIR&CHER 27 N0V 2023

Notre département

| ——
RAPPORT D'ANALYSESN° 231113044 VILLEBAROU

Dossiern®:  OMAIRVILBA-20231108-4278 Mairie de Villebarou

Echantillon n° : 20231108-14656

. 9 Rue Maurice Pasquier
Produit : Eau

Page: 1 41000  VILLEBAROU

Date de réception 08/11/2023 Lieu de prélevement Mairie - Villebarou

Heure de réception 11:15 Localisation exacte Salle des commissions

Date de prélévement 08/11/2023 Modalités de prélévement Maiirise du réseau (purge ss désinf.)
Heure de prélévement 09:00 Méthode de prélévement arrété 01/02/2010-FD T90-522
Prélevé par C. Contreau sous accréditation COFRAC Robinet

Type d'eau Eau chaude sanitaire

Début d'analyses laboratoire : 09/11/2023

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Paramétres de terrain
® Température 49.5 °C Méthode interne
Analyses bactériologiques
® Legionella <10 UF.C/L NF T 90-431
® dont Legionella pneumophila <10 UF.C/L NF T 90-431

Commentaire : Legionella non détectées

@ Essai réalisé sous accréditation. *Données client
Lorsque le préldvement at/ou le transpart n'est pas assuré par le ire, I if ées a I'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent a I'échantillon te! qu'il a &té reg
Si Fun des paramétres analysés est rendu hors itation, alors la ion n'est pas couverte par I'accréditation.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrals. Il compatte 1 page(s).
L'accréditation par le COFRAC atteste ( dela des ires paur les seuls essais couverts par I'aceréditation. .
Ce rapport d'analyse ne conceme que les objets soumis 4 'essai. Date d'édition : 23/1 1/ 23
Les commentaires sont sous la seula responsabilité du laboratolire e
Lesi f i i sur ne sont pas prises en compte dans les dé ions de ité qui peuvent fitre sur le rapport.
Destinataires : Mairie de Villebarou Le Directeur Fechnique L'Adjoint au Directeur
/ )
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